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Délégation Départementale du LOT

Direction de la Santé Publique
Couniel : arsJrm pdsp-controle-sanitaire-eau@ars.sante.fr

MAIRIE DE FTOIRAC

MAIRIE

46600 FLOTRAC

CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINEES A LA GONSOMMATION HUMAINE

Résultats des analyses effectuées dans le cadre suivant : CONTROLE SANITAIRE

MAIRIE DE FLOIRAC

Prélèvement et mesures de terrain du 1910112016 à 12h30 pour I'ARS et par GHISLAIN BONNE

Nom et type d'installation : PUITS DE OURJAC (CAPTAGE )

Type d.eau : EAU BRUTE SOUTERRAINE

Nom et localisation du point de surveillance : EXHAURE - FLotRAc ( pUtTS STAT|oN )

Code point de surveillance : 0000000067 Code installation : 000067 Type d'analyse : MPRPA

Code Sise analyse : 00051881 Référence laboratoire : 1601 180004200' Numéro de prélèvement : 04600051299

Conclusion sanitaire ( Prélèvement n" 04600051299 )

Eau brute souterraine conforme aux limites de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

Eau agressive.

mercredi 17 février 2016

Pour la Préfète du Lot et par délégation
Pour la Directrice Générale et par délégation
La déléguée Départementale

Signé

Laurence ALIDOR

Affichage obligatoire du présent document dans les deux jours ouvrés suivant la date de réception et conformément à
l'adicle D1321-104 du Code de la Santé Publique.



Limites de qualité Références de
qualité

Résultats Unité Mini Maxi Mini MaxiMesures de terrain
CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL

Température de l'eau 13,2 | 'C 25

EQUILIBRE CALCO.CARBON IQUE

OXYGENE ET MATIERES ORGANIOUES
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Analyse laboratoire
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES

Limites de qualité Références de
qualité

Résultats Unité Mini Maxi Mini Maxi

pH

Aspect (qualitatif) 0 qualit.

Couleur (qualitatif) 0 qualit.

Odeur (qualitatif) 0 qualit.

Turbidité néphélométrique NFU <0,50 NFU

COMP. ORG. VOLATILS & SEMI-VOLATILS

COMPOSES ORGANOHALOGENES VOLATILS

Tétrachloroéthylène-1,1,2,2 <0,2 pg/l

Tétrach loroéthylèn+Trich loroéthylèn <0,4 ug/l
Trichloroéthylène <0,2 ps/l

DIVERS MICROPOLLUANTS ORGANIQUES

tH T---' 1

EQUILIBRE CALCO.CARBON IQUE

Carbonates <0,12 mq/LCO3

CO2 libre calculé '4. -7 mg/L

Equilibre calcocarboniqu e 0l 1 l2l314 À qualit.

Hydrogénocarbonates 't28,1 mg/L
pH d'équilibre à la t" échantillon 8,07 unitépH

Titre alcalimétrioue comolet 10,5 tr

Titre hydrotimétrique 11 tr

FER ET MANGANESE

Fer dissous <4 ps/l

Manganèse total <1 Lrg/l

METABOLITES DES TRIAZINES

Atrazine-2-hydroxy <0,05 pg/l 2,0

Atrazine-déisopropyl <0,02 pg/l 2,0

Atrazine déisopropyl-2-hydroxy <0,05 pg/l 2,0

Atrazine déséthvl <0,02 ug/l 2,0

Atrazine déséthyl-2-hydroxy <0,05 pg/l 2,0

Atrazine déséthyl déisopropyl <0,1 pg/l 2,0
<0,05 pg/l 2,0

Simazine hydroxy <0,05 us/l 2,0

Terbuméton-désethvl <0,02 ps/l 2,0
Terbuthylazin déséthyl <0,02 pg/l 2,0

Terbuthylazin déséthyl-2-hydroxy <0,05 ug/l 2n

MINERALISATION

Calcium 38 mg/L

Chlorures 6,1 mg/L 200
Conductivité à 25'C 245 pS/cm

Magnésium 2,4 mg/L

Potassium 1.1 mg/L

Silicates (en mg/L de SiO2) 12,5 mg/L

Sodium 42 mg/L 200
Sulfates 6,8 mq/L 250

OLIGO-ELEMENTS ET MICROPOLLUANTS M.

Antimoine <0,1 trg/l
Arsenic <1 pg/l 100

Bore <0,01 mg/L

Hvdroxyterbuthylazine



OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES

PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES

PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES

Ammonium (en NH4) <0,1 mg/L 4,0

Nitrates (en N03) 4,3 mg/L 100,0

Nitrites (en NO2) <0,010 mg/L

Phosphore total (en P2O5) 0,1 mg/L

Entérocooues /1 00ml-MS 0 n/100m1 1 0000

Escherichia coli /100m1 -MF 0 n/100m1 20000

PESTICIDES AMIDES, ACETAMIDES, -..

Acétochlore <0,02 pg/l 2,0

Alachlore <0,02 pg/l 2,0

Boscalid <0,02 pg/l 2,0

Dichlormide <0,1 ug/l 2,0

Diméthénamide <0,02 ug/l 2,0

ESA acetochlore <0,05 pg/l 2,0

ESA alachlore <0,05 pg/l 2,0

ESA metazachlore <0,05 trg/l 2,O

ESA metolachlore <0,05 pg/l 2,0

Fenhexamid <0,1 pg/l 2,0

lsoxaben <0,02 ug/l 2,O

Métazachlore <0,02 pg/l 2,0

Métolachlore <0,02 pg/l 2,0

Napropamide <0,02 ps/l z,u

Oryzalin <0,05 pg/l 2,0

OXA acetochlore <0,05 pg/l 2,0

OXA alachlore <0,05 pg/l 2,0

OXA metazachlore <0,05 pg/l 2,0

OXA metolachlore <0,05 pg/l 2,0

Propachlore <0,02 pg/l 2,0

Propyzamide <0,02 us/l 2,0

Pyroxsulame <0,1 ug/l 2,O

Tébutam <0,02 pg/l z,v

Tolvlfluanide <0,05 ps/l 2,0

PESTICIDES ARYLOXYACIDES

2,4,5-r <0,02 pg/l 2,0

2,4-D <0,02 pg/l 2,0

2,4-MCPA <0,o2 pg/l 2,0

Dichlorprop <0,02 pg/l z,v

Diclofop méthyl <0,02 pg/l 2,0

Fénoxaprop-éthvl <0,05 ug/l 2,0

Fluazifop butyl <0,05 pg/l 2,O

Mécoprop <0,02 pg/l 2,0

Triclopyr <0,02 pg/l 2,0

PESTICIDES CARBAMATES

Asulame <0,05 ug/l 2,0

Carbaryl <0,02 pg/l 2,0

Carbendazime <0,02 pg/l 2,0

Carbétamide <0,02 pg/l 2,0

Carbofuran <0,02 ug/l 2,0

Fenoxycarbe <0,05 IJg/l 2,O

Méthiocarb <0,05 pg/l 2,O

<0,02 ps/l 2,0

Molinate <0,02 ug/l 2,0

Prosulfocarbe <0,o2 us/l 2,0

Pyrimicarbe <0,02 pg/l 2,0

Thioohanate méthvl <0,02 us/l 2,0

PESTICIDES DIVERS

2,6 Dichlorobenzamide <0,1 pg/l 2,O

Acétamiprid <0,02 ps/l 2,O

Aclonifen <0,02 pg/l 2,0



PESTICIDES NITROPHENOLS ET ALCOOLS

Bromoxynil <0,1 pg/l 2,0
Bromoxynil octanoate <0,02 pg/l 2,0
Dicamba <0,05 pg/l 2,0
lmazaméthabenz-méthyl <0,o2 pg/l 2,0
loxynil <0,02 pg/l 2,0
PESTICIDES ORGANOCHLORES

Aldrine <0,02 pg/l 2,0
Chlordane alpha <0,005 pg/l 2,0
Chlordane béta <0,005 ug/l 2,0
DDD-2,4' <0,02 pg/l 2,0
DDD4,4' <0,02 ps/l 2,0
DDE-2,4' <0,02 pg/l 2,0
DDE-4,4' <0,02 ug/l 2,0

Benoxacor



HCH aloha+beta+delta

PESTICIDES ORGANOPHOSPHORES

Cadusafos <0,02 ug/l 2,0

Chlorfenvinphos <0,o2 pg/l 2,0

Chlorpyriphos éthyl <0,o2 ug/l 2,0

Chlorpyriphos méthyl <0,02 ps/l 2,0

Diazinon <0,02 ug/l 2,0

Dichlorvos <0,02 pg/l 2,O

Diméthoate <0,02 l.rg/l 2,O

Ethoprophos <0,1 ug/l 2,O

Fenitrothion <0,02 pg/l 2,O

Fenthion <0,02 !'g/l 2,O

Malathion <0,02 ug/l 2,0

Méthidathion <ol pg/l 2,0

Oxydéméton méthyl <0,02 ug/l 2,O

Parathion éthyl <0,02 ug/l 2,0
Parathion méthvl <0,02 t'g/l 2,O

Phoxime <0,1 pg/l 2,0
Propargite <0,02 pg/l 2,0

Terbuphos <0,05 ug/l 2,0
Trichlorfon <0,05 pg/l 2,0
Vamidothion <0,02 us/l 2,O

PESTICIDES PYRETHRINOIDES

Alphaméthrine <0,02 l.rg/l 2,0
Bifenthrine <0,02 pg/l 2,0
Cyfluthrine <0,02 us/l 2,0
Cyperméthrine <0,02 ug/l 2,0
Deltaméthrine <0,02 us/l 2,0
Fenpropathrine <0,02 pg/l 2,0
Lambda Cyhalothrine <0,02 pg/l 2,O

Tefluthrine <0,02 ug/l 2,0

PESTICIDES STROBILURINES

Azoxystrobine <0,02 pg/l 2,0
Fluoxastrobine <0,02 ug/l 2,0
Kresoxim-méthyle <0,02 pg/l 2,0
Prcoxystrobine <0,02 trg/l 2,0
Pyraclostrobine <0,02 trg/l 2,0
Trifloxystrobine <0,02 ug/l 2,0

PESTICIDES SULFONYLUREES

Amidosulfuron <0,1 ps/l 2,0
Flazasulfuron <0,05 pg/l 2,0
Mésosulfuron-méthyl <0,02 ug/l 2,0
Metsulfuron méthvl <0,02 pg/l 2,0
N icosu lfu ron <0,02 uo/l 2,0
Rimsulfuron <0,05 ps/l 2,0
Thifensulfuron méthyl <0,02 ug/l 2,O

Tribenuron-méthyle <0,05 pg/l 2,0

PESTICIDES TRIAZINES

Améthryne <0,o2 uq/l 2.0
Atrazine <0,02 uq/l 2,0



Flufenacet <0,1 uq/l 2,0
Hexazinone <0,02 uq/l 2,0
N,4élamitrone <0,02 uq/l 2,0
ù'/étribuzine <0,02 uq/l 2,0
Prométhrine <0,02 ps/l 2,0
Propazine <0,02 uq/l 2.0
Sébuthylazine <0,02 pq/l 2,0
Simazine <0,02 pg/l 2,0
Terbuméton <0,02 uq/l 2,0
ïerbuthylazin <0,02 uq/l 2.0
ïerbutryne <0,02 uq/l 2,0

PESTICIDES TRIAZOLES

Aminotriazole <0,1 uq/l 2.0
Bitertanol <0,05 uq/l 2,0
Bromuconazole <0,02 uq/l 2,0

Cvproconazol <0.02 uo/l 2,0

Difénoconazole <0.02 uq/l 2.0

EpoxVconazole <0,02 uq/l 2.0

Fenbuconazole <0,02 uq/l 2,0

Fludioxonil <0,02 pq/l 2,0

Flusilazol <0,02 ps/l 2,0

Hexaconazole <0,02 uq/l 2.0

Metconazol <0,02 uq/l 2,0
Myclobutanil <0,o2 uq/l 2,O

Penconazole <0.05 uq/l 2,0

Propiconazole <0,02 uq/l 2,0

Prothioconazole <0,05 uq/l 2,0

Tébuconazole <0,02 uq/l 2,0

Thiencarbazone-methyl <0,1 us/l 2,0

Triadiméfon <0.02 uq/l 2.0

Triazamate <0,02 uq/l 2.O

PESTICIDES TRICETONES

Mésotrione <0,02 uq/l 2.0

Sulcotrione <0,o2 uq/l 2,0

PESTICIDES UREES SUBSTITUEES

1 -(3,4dichlorophényl)-3-méthylurée <0,1 uq/l 2.0

1 -(3,4-dichlorophénvlFurée <0,1 uq/l 2.0

Chlortoluron <0,02 uq/l 2,0

Desméthylisoproturon <0,1 pg/l 2,0

Diuron <0.02 uq/l 2.0

lodosu lfuron-methvl-sod iu m <0,05 uq/l 2.0

lsoproturon <0,02 uq/l 2,0

Ltnuron <0,02 ps/l 2,O

Métabenzth iazu ron <0.02 uq/l 2.0

lV1étobromuron <0.02 uq/l 2,O

Métoxuron <0,o2 ug/l 2,0

Monolinuron <0,o2 pq/l 2,0


